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Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

OCENA STANU TECHN.
OCHRONY P. POŻ.

 NISKI PARTER

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY
P.POŻ. BUDYNKU NR "100"
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

134 np. - oznacza max. ilość osób przebywających w pomieszczeniach
lub w salach wykładowych, laboratoriach
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