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1. Wymagania ogolne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie remontu pomieszczen
i laboratoriéw w budynku nr 100 i 65.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych spec. techn.

Zakres robot zostal wyszczegélniony w szczegotowych specyfikacjach technicznych
poszczegodlnych branz.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$c ze specyfikacja
techn. i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Materialy

Do realizacji zamoéwienia moga by¢ stosowane materialy i wyroby niezbedne do
wykonania robét zgodnie ze specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Dyrektywy UE, norm UE itp., polskich norm lub
réwnowaznych, aprobat technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskag norma lub réwnowazng lub
aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy lub
rownowaznych, jezeli nie sg objete certyfikacja i spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona na budowe powinna posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehiaja tych wymagan beda
odrzucone.

1.6. Sprzet

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do specyfiki robot. Prace moga by¢ wykonywane
zardwno recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogow technicznych i przepisow
BHP. Sprzet nie moze spowodowac¢ niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot,
uszkodzenia lub zniszczenia elementow budynkoéw oraz otoczenia.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakosé transportowanych materialéw oraz bezpieczenstwo
pracownikow. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknietych opakowaniach.



1.8. Nazwy i kody: grupy robét, klas robot i kategorii robot.
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1.9. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreélenia i definicje sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami oraz
prawem budowlanym.

1.10. Zasady przedmiarowania

Zasady okreslania ilosci robot i materialdow podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach, KNR-ach i analizach indywidualnych. Jednostki obmiaru,
odpowiadajace odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

1.11. Kontrola jakoSci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot,
utrzymywanie w pelnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jakosci robot
budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnoci ich wykonania zgodnie ze sztuka
budowlana, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i beda
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma zabezpieczy¢ swoj personel przed
wykonywaniem pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty wprowadzenia na budowe do daty odbioru ostatecznego.



1.16. Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot
1.16.1.Qdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.16.2.0dbidr czesciowy

1.16.3.0dbidr ostateczny (koncowy).

1.16.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Ad 1.16.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosc
danej czesci do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku dziennika budowy
gotowos$é do odbioru bedzie stwierdzona poprzez pisemne o$wiadczenie wykonawcy.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty
zgloszenia. Korespondencja do Zamawiajacego bedzie kierowana na adres: Wojskowa
Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 - Szef
Logistyki WAT.

Ad 1.16.2 Odbior czeSciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czedci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonych w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Przystapienie do odbioru czeSciowego nalezy zglosi¢
pisemnie do sekretariatu Zastepcy Kanclerza — Szefa Logistyki WAT.

Ad 1.16.3 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona poprzez pisemne o$wiadczenie
wykonawcy. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Przystapienie do odbioru koncowego
naleiy zglosi¢ pisemnie do sekretariatu Zastepcy Kanclerza — Szefa Logistyki WAT.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

a) szczegotowe specyfikacje techniczne,

b) protokoty odbioréw robot czesciowych oraz ulegajacych zakryciu i zanikaj acych,

¢) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakosci PZJ,

Wszystkie zarzadzone przez zamawiajacego i komisj¢ roboty uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.



Ad 1.16.4 Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawniaja si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

1.17. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych ( Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1560).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2018 r.,
poz. 620 t.j.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U
22003 r., poz. 1650 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U z 2017 r., poz. 2285).

1.18. Szczegolowa specyfikacja techniczna branzy sanitarnej, Kod robét wg
» Wspolnego stownika zaméwien (CPV)”
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Opis przedmiotu zamowienia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie remontu sanitariatdéw w pionie ksztatcenia w budynku nr 100

Zakres robot

a). Branza sanitarna:

e Malowanie instalacji c.o.,

e Demontaz i ponowny montaz grzejnikbw w pomieszczeniach nr: 223, 224, 228
w budynku nr 100 oraz w pomieszczeniach nr: 1, 23, 27 w budynku nr 65.



