¥ POLSKA
Wojskowa —_—
Akademia
Techniczna R
romaons ) [AT
Warszawa, dnia 24.12.2019 r.
Nr sprawy 193/DIR/2019

WYJASNIENIE Nr 2| ZMIANANr1
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawiadamia sie, ze w dniu 17.12.2019 ., 18.12.2019i 19.12.2019r.
wplynety zapytania o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) na:

»BUDOWE BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM LOGISTYKI STOSOWANEJ WRAZ Z PLACEM
MANEWROWYM”

0 nastepujgcej tresci:

Pytanie 1: Czy instalowane w obiekcie okablowanie strukturalne miedziane, $wiattowodowe i elektryczne ma
spetnia¢ wymagania dyrektywy unijnej 2016/364/EU oraz polskiej nowy N SEP-E-007:2017-097?

Na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze okablowanie powinno spetnia¢ dyrektywe 2016/364/EU oraz polska norme
N SEP-E-007:2017-09.

Pytanie 2: Czy cata wykonana infrastruktura okablowania strukturalnego ma by¢ objeta bezptatna 25 letnig
gwarancjg danego producenta?

Na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze wykonane roboty oraz whudowany sprzet instalacyjny w obiekt, ma by¢
objety 5-cio - 7-mio letnig, udzielong gwarancjg w ofercie przetargowej, nie wyklucza to jednak
okresu udzielonej gwarancji producenckiej na zainstalowany system.

Pytanie 3: Czy dla zachowania petnej kompatybilnosci nalezy zachowac elementy tego samego producenta
dla catego toru transmisyjnego (okablowanie miedziane i $wiattowodowe)?

Na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze wymaga petnej kompatybilnosci okablowania strukturalnego, a przed
zamowieniem elementéw, uzgodnienia ich typu i wiasciwosci z Zamawiajgcym.

Pytanie 4: Czy Instalacja okablowania strukturalnego (miedziana i Swiattowodowa), po zakonczeniu
inwestycji a przed ostatecznym odbiorem, ma zosta¢ przemierzona przy wykorzystaniu miernikéw minimum
klasy V (piatej) — np. FLUKE DSX 5000/80007?

Na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze pomiary powinny zostaé wykonane miernikami spelniajagcymi wymogi
aktualnych polskich norm z wykorzystaniem procedur zawartych w aktualnych polskich normach.

Pytanie 5: Czy nalezy uwzgledni¢ parametry zwigzane z PoE, przy pomiarach okablowania strukturalnego
B6A ?

Na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze parametry zwigzane z PoE, nalezy uwzgledni¢ przy pomiarach
okablowania strukturalnego 6A.

Pytanie 6: Czy dla okablowania Swiattowodowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- Pomiar toru swiattowodowego OLTS - Tier1;

- Pomiar toru $wiattowodowego OTDR - Tier2;

- Pomiar czota feruli.

Na ktdre udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przeprowadzi¢ wszystkie pomiary wymienione w pytaniu nr 6.
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Pytanie 7: Czy na etapie dostaw sprzetu na plac budowy zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji
dostarczanych elementéw, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji, przed ich instalacjg ?

Na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze przed dostawg i wbudowaniem elementéw budynku, wyposazenia
sprzetu, nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego DTR-ki, a po ich
zatwierdzeniu bedzie mozna dostarczy¢ na budowe. Jednoczeénie informujemy, ze wszystkie
elementy przed dostarczeniem na budowe oraz przed wbudowaniem nalezy przedstawié¢
inspektorowi nadzoru do weryfikacji.

Pytanie 8: Czy nalezy zastosowaé panele miedziane i $wiattowodowe 1U katowe optymalizujgce promien
giecia kabli krosowych miedzianych i $wiattowodowych zapewniajgcych poprawng transmisje danych ?

Na ktdre udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajgcy informuje, ze do oferty nalezy przyja¢ panele swiattowodowe i miedziane 1U katowe
optymalizujace promien giecia kabli krosowych swiattowodowych i miedzianych.

Pytanie 9: Prosze o informacje, czy Wojskowa Akademia Techniczna posiada zbiér wymogow technicznych
dot. projektowania i budowy infrastruktury zwigzanej z okablowaniem strukturalnym? Jezeli tak, to prosimy
o zatgczanie dokumentacji (odpowiedz na to pytanie ma wplyw na jakos¢ i cene przyjmowanych do oferty
rozwigzan).

Na ktdre udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze posiada zbiér wymagan technicznych do projektowania i budowy
infrastruktury zwigzanej z okablowaniem strukturainym, pod nazwa: ,Wykaz obowigzujacych
standardow sprzetu informatyki i oprogramowania do stosowania w Resorcie Obrony Narodowej i
WAT na 157 stronach” jednoczes$nie, zatgcza je do niniejszego wyjasnienia.

Pytanie 10: W nawigzaniu do wyceny robot budowlanych przedmiotowego zadania oraz odpowiedzi z dnia
16.12.2019 roku kierujemy serdeczng prosbe o udostepnienie wersji pomocniczych przy edycji
przedstawionych, informacyjnych przedmiaréw robét (pdf. (ORC), ath., przedmiar z przyjetg podstawg
katalogobw normowych). Jednoczes$nie chcieliSmy zaznaczy¢, iz przedmiary w wersjach umozliwiajgcych
edycje znacznie skrocg czas przygotowania opiséw pozycji i bedg stuzyly jedynie jako pomoc przy
wypracowaniu kalkulacji jak najlepszej oferty wykonania robét z korzyscig dla Zamawiajgcego.

Zwracamy sie rowniez z prosba o przedstawienie wymagan dla dzwigu hydraulicznego 110x140x217 cm.

Na ktoére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, Zze odpowiedz na pytanie dotyczace wersji edytowalnej przedmiaréw robot,
zostata udzielona w wyjasnieniu nr 1 w odpowiedzi na pytanie nr 1. Jednoczes$nie informujemy, ze
wymagania dla dzwigu hydraulicznego osobowego sg nastepujace:

- dzwig osobowy, 2 przystankowy,

- naped hudrauliczny, zasilanie elektryczne- nominalne napiecie 230/400 V — 50 Hz,

- udzwig 630 kg / 8 oséb

- kabina o wymiarach wewnetrznych 110 x 140 x 217cm

- dostosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach

- kabina wykorniczona w stali nierdzewnej

- podtoga szara z wyktadziny pcv gr 3mm.

- sufit z panelem o$wietleniowym z nieregularnymi otworami (bgbelki), oswietlenie LED

- chromowana porecz o Srednicy 30 mm na tylnej $cianie na poziomie 110 cm od podiogi,

- kabinowy panel dyspozycji z przyciskami wg EN 81.70,

- kaseta wezwan zewnetrzna z wyswietlaczem potozenia kabiny, obramowanie panel ze stali
nierdzewnej

- predkosé podnoszenia 1 m/s

- przepisy dzwigowe: zgodnos$¢ z dyrektywa 2014/33/WE oraz z normami zharmonizowanymi PN-EN
81.20/PNEN 81.50,

Pytanie 11:

W nawigzaniu do ogfoszenia o przetargu na roboty budowlane dot. budowy Laboratorium Centrum Logistyki
Stosowanej wraz z placem manewrowym. Prosze o informacje czy jest mozliwosé otrzymania przedmiardow
w wersji edytowalnej — w excelu lub ath. ?
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Na ktére udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie dotyczace wersji edytowalnej przedmiaréw robot,
zostata udzielona w wyjasnieniu nr 1 w odpowiedzi na pytanie nr 1.

SPECJALISTA
DS. ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Dziatu Zaméwlef Publicznych

Wojskowej i nicznej
R

Robert GORECKI

Zatgcznik:

Wykaz obowigzujgcych standardéw sprzetu informatyki i oprogramowania do stosowania w Resorcie Obrony
Narodowej i WAT na 157 stronach w pliku pdf.
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